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Електрическа

1: 8

1002-01-005-R02

1

1

Полагане на КЛ 20kV в

земен изкоп, успоредно на път

Забележки:

1. Силовите кабели да се полагат стриктно съгласно приложения

трасировъчен план.

2. При конфликти с друга инфраструктира да се търси

съдействие от проектант.

3. Да се спазват посочените минимални вертикални отстояния.

4. След полагането на кабела същият да се фиксира в

равностранен триъгълник с полиамидни превръзки.

5. Обратната записпка да се трамвова на пластове от по 0.20m.

6. Да се спазват изискванията на чл. 380 от НУЕУЛ, а именно

кабелите, полагани успоредно на пътища, отстоят на

разстояние най-малко 1m от външната страна на канавката,

освен ако няма друго предписание на пътните служби.

7. Всички неуказани размери са в милиметри.

основа, трамбована през 0.2m

сигнална лента

силов кабел САХЕкТ

3х1х185mm
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/25

пясъчна подложка

земна основа
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min 1000 канавка пътен банкет
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