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Пръст Пръст

Разрез А-А

4xN8x900

5xØ6.5x95/200

Разрез В-В

Поглед: С

Общо армировка - 2.67kg

Общо бетон В15 - 0.063m³

Изкоп - 0.4m³, чрез свредел

m

kg

3.60

1.43

4.75

1.24

Диаметър
N8

Ø6.5

B

B

A

C

A

Диспечерско

наименование

на линията

Пореден номер

на репер

P

Репер за означаване на

кабелно трасе 20kV

25

25
Пръст Пръст

Разрез А-А

Поглед: С

A

C

A

Репер за означаване на

кабелно трасе 20kV върху тротоарна/асфалтова

настилка

Пореден номер

на репер

P

5

Стоманена плоча 25/25

Тротоар

Пясъчна

подложка

5

Пясъчна

подложка

5 5

Забележки:

1. Всички размери са в милиметри;

2. Поредния номер и диспечеркото наименование се

боядисват след монтажа на блокчето;

3. Всички надписи да с черен цвят на жълт фон.
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Обект:
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Дата Част

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН

СИСТЕМЕН
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Второ електрозахранване 20kV за СОСП София 4

Инвеститор:
ДАЕУ /Държавна агенция „Електронно управление“/
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